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Für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz der T.W.O. GmbH gelten die Technischen Anschluss-
bedingungen Mittelspannung (TAB-MS). Diese setzen sich aus den TAB-MS 2026, Version 1.1, des 
Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) sowie den Netzbetreiberspezifi-
schen Ergänzungen der T.W.O. GmbH und deren Erfüllungsgehilfen Bielefelder Netz bzw. Westnetz 
zusammen. 

  



 
 

 
 
  

Inkrafttreten 

Die nachfolgenden Regelungen der TAB Mittelspannung treten zum 01.07.2026 in Kraft und gelten für 
alle neuen Netzanschlüsse sowie wesentliche Änderungen an bestehenden Netzanschlüssen / Kunden-
anlagen am Mittelspannungsverteilnetz der T.W.O. GmbH. 

Diese ergänzen die vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V. (VDE) veröf-
fentlichten Allgemeinen technischen Mindestanforderungen gemäß §19 Abs. 4 EnWG der technischen 
Anschlussrichtlinie Mittelspannung „VDE-AR-N 4110:2023-09 Technische Regeln für den Anschluss von 
Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung) um die Netzbe-
treiber-individuellen Festlegungen und Besonderheiten. 

Diese sind im Rahmen der Planung, Errichtung und des Betriebes von Kundenanschlüssen am Mit-
telspannungsnetz vorrangig einzuhalten. Sofern in diesem Dokument keine abweichenden Regelungen 
ausgeführt werden, die die Anforderungen der VDE-AR-N 4110:2023-09 zu erfüllen. 

Alle bisher veröffentlichten technischen Anforderungen an Netzanschlüsse und Kundenanlagen im Mit-
telspannungsnetz der T.W.O. GmbH treten mit sofortiger Wirkung außer Kraft. 

  



 
 

 
 
  

Anwendungsbereich 

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf das gesamte Versorgungsgebiet der T.W.O. GmbH und umfasst 
das Verwaltungsgebiet der Stadt Halle (Westf.) mit den Ortschaften Künsebeck, Bokel, Hörste, Hesseln, 
Kölkebeck, Ascheloh und Eggeberg. 

Wesentlicher Bestandteil ist die Aufteilung des Mittelspannungsnetz (10kV) in zwei Regelzonen 
(TenneT und Amprion) und die Betriebsführung der Mittelspannungsverteilnetze durch die vor-
gelagerten Netzbetreiber Bielefeld Netz und Westnetz. 

Die jeweiligen Technischen Anschlussbedingungen und Ergänzungen der oben genannten Netzbetrei-
ber sind zur sicheren Netzführung zwingend einzuhalten und hier nachrichtlich erwähnt. 

Details zu den jeweils gültigen technischen Anschlussbedingungen und Ergänzungen sind der TAB-MS 
der Bielefeld Netz bzw. der Westnetz zu entnehmen. 

Einsehbar unter: 

www.bielefelder-netz.de  

und 

www.westnetz.de 

Den bei ihnen zuständigen Betriebsführer teilen wir Ihnen gerne im Rahmen der Netzanschlussanfrage 
mit. 

Eine grobe Übersicht bietet der in der Anlage beigefügte Regelzonenplan mit der entsprechenden Be-
triebsführung und Zuständigkeit. 

Übergangsfristen 

Für die verpflichtende Anwendung dieser TAB Mittelspannung gelten bei der T.W.O. GmbH die Fristen 
des jeweiligen Betriebsführers. 

http://www.bielefelder-netz.de/
http://www.westnetz.de/


  

 

 
 
  

Anlage: 

 

 

                                      


